
-Q1
63 A
300 mA

-Q11
C 16 A

-Q12
C 2 A

-Q13
C 10 A

-Q14
C 20 A

-Q15
C 2 A

I1
40 A

-Q16
C 10 A

Départ Chauffage Départ Eclairage Départ VMC Départ PC
8 PC max

Circuit
Commande

Alarme Incendie
Eclairage sécurité

6 mm²

6 mm²

6 mm²

peigne 100 A

2,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 1,5 mm²1,5 mm²
31

2 4

5
6

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

N 1

N 2

31
2 4

( 02 - C )

( 02 - C )

( 03 - C )( 03 - C ) ( 04 - C )( 04 - C )
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I2
63 A
30 mA

KM1
40 A

-Q21
40 A

Q221
D 20 A

-Q222
D 20 A

-Q223
D 20 A

-Q224
D 20 A

-Q225
D 20 A

Q211
C 10 A

Q212
C 10 A

-Q213
C 20 A

-Q214
C 20 A

-Q215
C 20 A

Machine 1 Machine 2 Machine 3 Machine 4

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

6 mm²
6 mm²

6 mm² 6 mm²

6 mm²

Machine 5

2,5 mm²

Eclairage
Zone 1 pourtour

Eclairage
Zone 2 centrale

PC Hangar
Zone 2
(8 PC max)

PC Hangar
Zone 1
(8 PC max)

peigne
100 A

peigne
100 A

N 1

N 2

5/L3

6/T3

3/L21/L1

2/T1 4/T2

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

31
2 4

( 01 - N )

( 01 - O )
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-S1

-KM1

-S2

-S3

L1 L2

-S4

-S5

L11 L12

1,5 mm²

Mise en veille des machines
position 1 : marche manuelle
position 2 : commande par arduino

1,5 mm² 1,5 mm²

Va et vient
Eclairage 
Zone 1

1,5 mm² 1,5 mm²

Va et vient
Eclairage 
Zone 2

3

4

13

14

A1

A2

1

23

1

2 3

1

2

1

2

1

23

1

2 3

1

2

1

2

( 01 - J )

( 01 - J )
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A+ B-

L N

1,5 mm²

Bloc
Evacuation 1

A+ B-

L N

Bloc
Evacuation 2

A+ B-

L N

Bloc
Ambiance 1

A+ B-

L N

Bloc
Ambiance 2

111013 111013 111227 111227

A+B-

L N

Télécommande

140011

1,5 mm²

( 01 - M )

( 01 - N )

( 05 - C )

( 05 - C )
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Alarme Incendie URA 320020

D1

D2

D3

E2 E1 SC E2 E1 + -

Boucle 2 Boucle 1 TCDE

L N

2

4

2

4

2

4 3

1

3

1

3

1

Déclencheur 1

Déclencheur 2

Déclencheur 3

1,5 mm²

Cable 1 paire 9/10° 
Catégorie C2

( 04 - Q )

( 04 - Q )
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